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Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
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DI Dr. Walter Pribil
+43(0)5 0555 37274
+43 50 555 37109
walter,pribil@ages.at
D-1854612%

Dieser Priifbericht einschieRlich der enthaltenen Prifergebnisse gilt ausschlleBlich fiir den/die verliegenden Priifgegenstand/-gegenstdnde und den
Urnfang der durchgerihrten Untersuchungen, Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Prifstelle kelnen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
erglbt, Ist nicht In der erwelterten Messunsicherhelt {sofern angegeben) berlicksichtigt, sefern nlcht ausdriicklich anders angageben. Dieser Prifbericht
darf grundsétzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 21160108

Kundennummer:
Externe Kennung:
Datum des Auftrages:
Rechinungsempfanger:
Priifbericht ergeht an:

6204585
T21-00935
28.12.2021

Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Klausen 84, 2533 Klausen-Leopoldsdorf

Amt der NO Landesregierung

Amt der NO Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle

Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf

Probenummer: 21160108-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum;
Uhrzeit Beprobung:
Procbenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Prcbenehmer:
Prcbentransport:
Prochengefasse:

T21-00935.111

28.12.2021

Privatprobe

Trinkwasser
Tw-Netzentnahme
Kontrolluntersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
faut Parameterliste

WVA Klausen-Leopoldsdorf
WL-34¢%

6. Ortsnetz Agsbach
N5744943R3

28.12.2021

10:30

AGES

Ja

Ing. Andreas Schabauer
gekiihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
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vorangegangene Untersuchung! 21134657-001

Witterung bei der Probenahime: bewdlkt

Witterung an den Vortagen: Nebel

Lufttemperatur (°C): 1,0

Untersuchung von-his: 28.12.2021 - 03.01.2022

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis MK

Messungen vor Ort

Wassertemperatur 7,5 °C
Leitf8higkeit {vor Ort) 617 pS5/cm
Férbung {vor Ort) farblos, klar
Geruch {vor Ort) nicht auffallend
Geschmack {vor Ort) nicht durchgefiihrt
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Probenbeschreibung:

Parametar Ergebnis N[ K

Enthnahmestelle und Herkunft des Wassers
Entnahmestelle Die Probe wurde an einem Wasserhahn im Bauhof entnommen. 2

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K

Mikrobiclogische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C 25 max. 100 KBE/ml 3
Bebriitungstemperatur
koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli

Coliforme Bakterien

Enterokokken

max. 20 KBE/ml

max. 0 KBE/100ml
max. 0 KBE/100m|
max. 0 KBE/100ml
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Alifdllig verwendete Abktirzungen:

IPW ........ Indikatorparameterwert {"Richtwert") n.a. ... hicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") ¥ ... Verfahren nicht akkreditiart

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommantar

Kommentar:

1) Bestimmung von Ozon In Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code, PY 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) In Wasser
EN IS0 5814, Dok.Code, PY 6050
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6615, Dok.Code, PV 7508
Messung von frelam Chlor {Cly und gebundenem Chlor (CI) In Wasser
EN 150 7393-2, Dok.Code: PY 7604
Messung der elektrischen Lelifdhigkeit von Wasser
EN 27888, DokCade: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes In Wasser
EN 150 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebrisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dak.Code: PV 8683

Beurteilung:

Die Lintersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
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niedrige Koloniezahlen bei 37°C.
Enterokokken waren nicht nachweisbar,
Escherichia coli war nicht nachweisbar.
Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1) Vor Ort gemessena Werte der Wasserproben (diverse Normen)
2)  Entnahmestelle

3)  Bestimmung der Gesamtkelmzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: EN ISO 6222, Dok.Code: PV 10643

4.)  Bestimmung von Collformen und Escherichia coll in Wasser mittels Mambrenfilirationsverfahren
Ext.Norm: GNORM EN IS0 9308-1, Dok.Code: PV 10649

5.)  Nachweis und Zdhlung von Enterokokken In Wasser mittels Membranflitrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN IS0 7899-2, Dok, Code: PV 10639

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribile.h.  mmem= Ende des Priifberichts =«---
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GUTACHTEN

Kontrolluntersuchung zu Auftragsnummer 21134657:
Das Wasser entspricht in dem {iberpriiften Objekt im Rahmen des durchgeflihrten Untersuchungsumfanges in
bakteriologischer Hinsicht den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil

M2TZwnOJUY8/310XZF0Gvag QAKX 7pd SmESak08 ITW1xEBNxLAGIx1CGk8ATRAUGhD figeTViWi
JLEaE7kyCseDMSk6DgGLGIRWYX1 9T T 6wOSPncOVaStuTNERS 292482R/umlohIcIjLalvyPily
Signaturwert GheWWCL15T3¥19vF4YXwIUDIKiCal9AlAFEr Oesdr7AKLOABQqMAYSaWT ZAAGL L IFYMLXE Tu/
NVBuj+J8U6ek60o3dyROQnHbBYDUVUNLIcavm7OKGYZBbax+Gql cr zyBGOAFGXyABZ /K+ULOY
YUKKK1Bn2zX2JK162kbnchtRTYvEy4 tYocel 1TObQBIak PWKG2g==

serialNumber=586178147653 CN=Agentur flir Gesundheit

Unterzeichner und Erndhrungssicherheit GmbH C=AT
MEETU&F 01— . s
&\5@* Ruugs&,&% Datum/Zeit-UTC 2022-01-03T07:08:17%
Fe Y,
Ef-‘? /-@ CN=a-glgn-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-
% : ! ;
3 2 | Aussteller-Zertifikat Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.

AGES -’( Datenverkehr GmbH, C=AT

ke,

. 419848915
AMT SSIGNATUR Serien-Nr.
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden 8Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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