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Leitung: Mag, Dr. Alexander Indra
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Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf Datum: 21.12.2023
Nr. 84 Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
2533 Klausen-Leopoldsdorf Tel.: +43(0)5 0555 37274

Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-19626695

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eina Inspektion gem. SNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / GLMB Kapltel B1 in der jeweils giiltigen F
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur filr den/die Untersuchungsauftrag/-auftrige der gegenstindlichen Auftragsnummer,
Dieser Inspektionsbericht darf nur Im Gesamten vervielféltiat und nur mit Zustimmung der AGES weltergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten dle AGB der AGES.

Auftragsnummer: 23157604

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf

Kundennummer: 6204585

Datum der Inspektion: sieche Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WVA Klausen-Leopoldsdorf

Anlagen-Id: WL-349

Leiter der Inspektion: DI Dr. Walter Pribil

Rechnungsempfanger: Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Klausen 84, 2533 Klausen-Leopoldsdorf
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der NO Landesregierung

Amt der NO Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Werner Mauk

Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Wassermeister Wassermeister
Gemeinde Klausen-Leopeldsdorf

Osterretchische Agentur fiir Gesundheit und Ernhrungssicherhelt GmbH F
Spargelfeldstrafe 191 | A-1220 Wien E
www.%ges.at | Registergericht: Handelsgericht Wien l}FIrmenbuch:FN 223056z
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

ORTSBEFUND

Parameter Ergebnis N| K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
Angaben Speicherbauwerk
Bezeichnung: Hechbehélter Salygraben;
Lage: Parzelle 121/1; nédhere Umgebung, Nutzungsart: Wald;
Sonstiges: LandstraBe;
Woeitere Anmerkungen:
Ausflihrung: Hochbehélter, Durchlaufbehalter, oberirdisch,
Anschiittung; Material: Beton;
Zeitpunkt der Errichktung: 2013; Fassungsvermégen {gesamt): 150
Beschreibung der Anlage m2; 1
Zulaufe: Anzahi: 1; Bezeichnung: Hochbehalter Brunnenfeld
(Sammelschacht);
Zugang: Ja, Tire {vertikale Zugang}
Dichtungsband vorhanden: a; Versperrt: nein;
Be- und Entliftung: gedecite Entliiftung;
Sicherung gegen Eindringen von Kleintieren: Ja, Fliegengitter;
Einspeisung des Wassers: unmittelbar ins Netz;
Uberlaufleitung: Ja, Froschklappe
Angaben zu Behiltern {(Wasserspeicherung)
Bezeichnung des Behélters Hochbehalter Salygraben 2

Das besichtigte Objekt Hochbehdlter: keine relevanten
Feststellungen

Anmerkungen

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1.} Inspektion und Probenahme bei Wasserversorgungs- und Wasserabfilllanlagen
Ext,Norm: ONGRM M 5874:2008, Dok.Code: SVA 8626

2.} Angaben zu Behglter (Wasserspeicherung)

Osterreichische Agentur fiir Gesundhelt und Ermnghrungssicherhalt GrbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www,ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K, | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605 ‘
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Institut fiir med. Mikrobiclogie und Hyglene Wien
Wahringerstr. 253, 1090 Wien AG E , S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

PRUFBERICHT

Dieser Priifoericht elnschlieBlich der enthaltenen Prifergebnisse gilt ausschllaBlich fiir den/die vorliegendean Priifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefiinrten Untarsuchungen, Auf Probenahme, Lagerung und Transport bls zur Ubergabe an dle AGES hatte die Priifstelle kelnen
Elnfluss, sofern die Prabenahme nicht durch dle AGES effolgte und nachstehend dokumentlert ist. Die Messunsicherhelt, dia sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit {sofern angegeben) berlicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifberlcht
darf grundsétzlich nur Im Gesamten vervielf&ltigt und nur mit Zustimmung der AGES weltergegeben oder verdffentlicht werden, welters darf nichis
hinzugefilgt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 23157604-001

Externe Probenkennung: T23-00963.701

Probe eingelangt am: 29,11.2023

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
Auftragsgrund: jahrliche Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Klausen-Leopoldsdorf
Anlagen-Id: WL-349

Probenahmestelle: 6. Ortsnetz Agsbach
Probestellen-Nr.: N5744943R3
Probenahmedatum: 29.11,2023

Uhrzeit Beprobung: 08:00

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Martin Hartmann BSc
Probentransport: gekuihlt

Probengefasse: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung: 22147442-004

Witterung be! der Probenahme: sonnig

Witterung an den Vortagen: bawdlkt

Lufttemperatur (°C): -1,0

Untersuchung von-bis: 29,11.2023 - 21.12,2023

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 11,0 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7,6 3
Leitfahigkeit {vor Ort) 745 pSfem 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack {vor Ort) nicht auffallend 3

Osterrelchische Agentur fir Gasundhelt und Ernghrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firtnenbuch:FN 223056z
BAWAG P.5.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 253, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis Nl K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn in der Kiiche am Bauhof
Entnahmestelle entnommen. 4
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter
kcloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebritungstemperatur 48 max. 100 KBE/ml 5
koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebritungstemperatur 35 max. 20 KBE/ml 5 !
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 6
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 6
Intestinale Entercokokken 0 max. 0 KBE/100ml 7
Alifallig verwendete Abkiirzungen:
[PW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... Nicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditlert
< [Wert]... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

3.} Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) {DPD-Methode), Dok.Code. PV 7504
Messung von geldstem Sauerstoff {elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONCRM M 6616 (1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chilor (Q) und gebundenam Chior (Cl} In Wasser
EN IS0 7393-2 (2019-03), Dek.Code: PV 7604
Messung cler elektrischen Leitfahigkelt von Wasser
EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wartes in Wasser
EN IS0 10523 (2012-02}, Dok,Code: PV 7512
Methodean und Ergebnlsangaben zur Beschrelbung der AuBearen
Beschaffenhelt elnar Wasserprobe
ONORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
erhbhte Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar,

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Osterralchische Agentur flir Gesundheit und Ernhrungssicherhelt GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wlen

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 2230562
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

AGES

Probenummer: 23157604-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr,:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahmae:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T23-00963.702

29.11,2023

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahriche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Klausen-Leopoldsdorf
WE-349

7. Ortsnetz Hochstrass
N5746470R3

29.11,2023

08:30

AGES

Ja

Martin Hartmann BSc
gekihlt
institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
22147442-005
sonnig

bewdlkt

-1,0

29,11.2023 - 21.12.2023

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 12,0 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7.7 3
Leitfahigkeit {vor Ort) 685 pS/em 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch {vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 3
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis Nl K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn im Kindergarten Hochstrass

Entnahmestelle entnommen. Sie entspricht einem Wasser der EVN. 4
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Chemische Parameter

Gesamtharte 4,17 mmol/1 8

Osterreichische Agentur fOr Gesundheit und Em3hrungssicherhelt GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgerlcht Wien | Flrmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.5.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW [ UID:ATU 54088605

Auftrag: 23157604 Dok, Nr.: D-19626695
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q
Institut fiir med. Mikrobiclogie und Hygiene Wien
Wahringerstr, 25a, 1090 Wien AGE S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Parameter Ergebnis IPW Pw Einheit N| K
Gesamthirte 234 °dH 8
Carbonathdrte 16,3 °dH 9
Saurekapazitdt bis pH 4,3 5,8 mmol/| 10
Hydrogencarbonat 352,1 mg/I 10
Calcium (Ca) 115 mg/l 8
Magnesium (Mg} 31,8 mg/| 8
NPOC {nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoﬁ‘) ’ 0,55 mg/l 11
Nitrat 4,0 max. 50 mg/| 12
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/| 13
Ammonium <(,040 max. 0,50 mg/I 14
Chlorid (Cl-) 3,8 max. 200 mg/| 12
Sulfat 140 max. 250 mg/I 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 8
Mangan (Mn) ' <0,0100 max. 0,0500 mg/I 8
Natrium {Na) 4,3 max. 200,0 mg/| 8
Kalium {K) 1,5 mg/! 8
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 18 max. 100 KBE/m 5
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur > max. 20 KBE/ml 5
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 6
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 6
Intestinale Enterckokken 0 max, 0 KBE/100ml 7

Allféallig verwendete Abkiirzungen:

IPW i Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. hicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditlertes Verfahren
PW e Parameterwert ("Grenzwert"} X ... Verfahren nicht akkreditlert

< [Wert... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestmmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

3. Bestimmung ven Qzon in Wasser
DIN 38408-3 (2011~04) (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PY 6090
Messung der Tampetatur von Wasser und LURt
ONORM M 6616 {1994-03), Dek.Code. PV 7508
Messung von frelem Chior (C1) und gebundenem Chlor (C1} in Wasser
EN 150 7353-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7504
Messing der elekirischen Leitfahigkelt von Wasser
EN 27888 (1993-08}, CokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN 150 10523 (2012-02), Dok.Code: PY 7512
Mathoden und Ergebnisangaben zur Beschretbung der &uBearen
Beschaffenhelt efner Wasserprobe
ONORM M 6620 (2612-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Keloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Osterrelchische Agentur flir Gesundhelt und Ernshrungssicherhelt GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-£220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 23157604-003

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Ny.:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefdsse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T23-00963.703

29.11.2023

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Klausen-Leopoldsdorf
WL-349

3. Ortsnetz Lammerau
N5745732R3

29.11.2023

08:50

AGES

Ja

Martin Hartmann BSc
gekihlt
institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
22147442-003
sonnig

bewdlkt

-1,0

29.11,2023 - 21.12.2023

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 9,8 °C 3
pH Wert {vor Qrt) 7,9 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 422 pS/cm 3
Farbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack {vor Ort) nicht auffallend 3
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis Nl K
Enthahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn am Waschbecken am WC
Entnahmestelle im Bundesforsthaus Lammerau entnommen, 4
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Chemische Parameter
Gesamthéarte 2,45 mmol/I 8

Osterraichische Agentur fiir Gesundheit und Ernahrungssicherhelt GmbH | Spargelfeldstraie 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wlen | Firmenbuch:FN 2230562
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fiir med. Mikrobiclogie und Hygiene Wien
Wahringerstr, 25a, 1090 Wien AGE S

Leitung: Mag. Dr, Alexander Indra

Parameter Ergebnis iPwW PW Einheit N| K
Gesamtharte 13,8 °dH 8
Carbonatharte 13,2 °dH 9
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 4,7 mmol/l 10
Hydrogencarbonat 284,5 mg/I 10
Calcium {Ca} 72,5 mg/| 8
Magnesium (Mg} 15,6 mg/I 8
NPOC {nicht ausblasbarer crganischer -
Kohlen(stoff) i 0,53 ng/| 1
Nitrat 7,7 max. 50 mg/| 12
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/| 13
Ammaonium <0,040 max. 0,50 mag/I 14
Chlorid (C1-) 1,1 max. 200 mg/| 12
Sulfat 14 max. 250 mg/| 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mgy/| 8
Mangan (Mn}) <0,0100 max. 0,0500 mg/| 8
Natrium (Na) 2,7 max. 200,0 mg/| 8
Kalium (K} 1,2 mg/l 8
Mikrobiologische Parameter

kotoniebildende Einheiten beai 22°C

Bebriitungstemperatur 10 max. 100 KBE/ml 5
koloniebildende Einheiten bef 37°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 20 KBE/ml 3
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 6
Coliforme Bakterien 1] max. 0 KBE/100ml 6
Intestinale Enterckokken 0 max. 0 KBE/100ml 7

Alifdilig verwendete Abkiirzungen:

IPW s [ndikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkredltiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

3.)  Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) {DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff {elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN IS0 5814 (2012-10), Dok,Code, PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6816 (1994-03), Dok.Code, PV 7508
Messung von frelem Chlor (CI) und gebundenem Chier (CI) In Wasser
EN 150 7393-2 (2015-03), Dok.Code: PV 7604
Massung der elektrischen Leitfahigkelt von Wasser
EN 27888 {1993-0%), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Weries in Wasser
EN 150 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methedan und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duleren
Beschaffenhelt einer Wasserprebe
ONORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Keoloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Celiforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Osterrelchlsche Agentur fir Gesundhelt und Ernshrungssicherhelt GmbH [ SpargelfzldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Reglstergericht: Handelsgericht Wien | Flrmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K, | IBAN: AT85 6000 Q00C 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Waéhringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 23157604-004

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probanahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
‘Probentransport;
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T23-00963.704

29.11.2023

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Nelzentnahme
laut Parameterliste

WVA Klausen-Leopoldsdorf

WL-349

1. Hochbehdlter Salygraben, Zulauf Beliiftung
N5748688R3

29,11.2023

09:10

AGES

Ja

Martin Hartmann BSc
gekihlt
institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
22147442-001
sonnig

bewdlkt

-1,0

29.11.2023 - 21.12.2023

AGES

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 8,8°C 3
pH Wert {vor Ort) 7,8 3
Leitfahigkeit {vor Ort) 392 uS/em 3
Farbung (vor Qrt) farblos, klar 3
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 3
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N| K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Probenahmehahn im Hachbehilter
Entnahmestelle Salygraben entnommen. 4
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Chemische Parameter
Gesamtharte 2,21 mmol/l 8

Osterrelchische Agentur fiir Gesundhait und Ernghrungssicherhelt GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Raglstergericht: Handelsgetlcht Wien | Firmenbuch:FN 2230567
BAWAG P.5.K. | IBAN: ATB5 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATL 54088605
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

AGES

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Gesamtharte 12,4 2dH 8
Carbonathérte 12,1 °dH 9
Sdurekapazitat bis pH 4,3 4,3 mmol/l 10
Hydrogencarbonat 260,6 mg/I 10
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 8
Magnesium (Mg} 11,8 mg/l 8
Egﬁgn(srég:#’)c ausblasbarer organischer 0,30 ma/l 11
Nitrat 2,9 max. 50 mg/l 12
Nitrit <0020 max. 0,10 my/l 13
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/l 14
Chlorid (Cl-) 1,0 max. 200 mg/l 12
Sulfat 18 max. 250 mg/I 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/l 8
Mangan {Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/! 8
Natrium (Na) 4,5 max. 200,0 my/i 8
Kalium (K) 1,7 myg/| 8
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bhei 22°C

Bebriltungstemperatur 1 max, 100 KBE/ml 5
keloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 20 KBE/ml >
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 6
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 6
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 7

Allféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW v Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW s Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert])

Kommentar:

3) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (2011-04) {DPD-Methada), Dol.Coda, PY 7504
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Varfahren) In Wasser
EN IS0 5814 (2012-10), Dok.Code, PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
{NORM M 6616 (1994-03), Dak.Code. PV 7506
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (CI) In Wasser
EN ISC 7393-2 (2019-03), Dok,Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888 (1593-09), DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes In Wasser
EN [SC 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschrelbung der duBaren
Beschaffenhalt elner Wasserprobe
ONORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

N.&. w. Nicht auswertbar

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Vetfahren

¥ ... Vetfahran nicht akkreditiert

K ... Kommentar

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen hei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C. _

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut fir med. Mikrobiclogie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien A_G E , S
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 23157604-005

Externe Probenkennung: T23-00963.705

Probe eingelangt am: 29.11.2023

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand; Trinkwasser

Kategorie / Matrix: TW-Netzenthahme

Auftragsgrund: jahrliche Untersuchung

Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Klausen-Leopoldsdorf

Anlagen-Id: WL-349

Probenahmestelle: 2. Hochbehilter Salygraben, Zulauf WVA Altenmarkt
Probestellen-Nr.: N15941117

Probenahmedatum: 29.11.2023

Uhrzeit Beprobung: 09:30

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Martin Hartmann BSc
- Probentransport: gekiihlt

Probengefésse: institutseigene {bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)

vorangegangene Untersuchung: 22147442-002

Witterung bei der Probenahme: sonnig

Witterung an den Vortagen: bewdlkt

Lufttemperatur (°C): -1,0

Untersuchung von-bis: 26.11.2023 - 21.12.2023

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N-[ K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 8,8 °C 3
pH Wert (vor Ort) 7,9 3
Leitfahigkeit {vor Ort) 452 pS/cm 3
Férbung (vor Ort) farblos, klar 3
Geruch (vor Qrt) nicht auffallend 3
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 3
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K
Enthahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestelle Die Probe wurde an einem Prcbenahmehahn im Hochbehalter 4

Salygraben entnommen.

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Nl K
Chemische Parameter

Gesamthérte 2,72 mmol/ 8
Osterreichische Agentur flir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | Spargelfeldstraie 191 | A-1220 Wien @
www.agas.at | Registergerlcht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 2230562 E
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien \
Wahringerstr, 25a, 1090 Wien AG E : S \

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra \
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Gesamthérte 15,3 °dH 8
Carbonatharte 14,5 °dH 9
Saurekapazitat bis pH 4,3 5,2 mmol/| 10
Hydrogencarbonat 312,8 mg/| 10
Calcium (Ca) 76,2 mg/| 8
Magnesium (Mg} 19,9 mg/l 8
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ° 0,95 mg/| 11
Nitrat 13 max. 50 mg/t 12
Nitrit <(,020 max. 0,10 my/l 13
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/l 14
Chlorid {(Cl-) 1,1 max. 200 mg/l 12
Sulfat 9,9 max. 250 mg/l 12
Eisen (Fe} <(,0300 max. 0,200 mg/l 8
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/l 8
Natrium (Na) <1,00 max. 200 ma/l 8
Kalium (K} <1,00 mg/I 8
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriltungstemperatur 18 max. 100 KBE/ml 5
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 20 KBE/ml 5
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 6
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 6
Intestinale Enterckokken 0 max. 0 KBE/100ml 7

Aliféallg verwendete Abkiirzungen:

IPW e Indikatorparameaterwert {"Richtwert™) n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditiertes Vetfahren
PW e Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiett

< [Wert]... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

3.} Bestimmung von Gzon in Wassar
DIN 38408-3 (2011-04) {DPD-Methade), Dok.Code. PV 7604
Messung von geléstem Sauerstoff {elektrochemlsches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code. PV 6050
Messung der Temperatur von Wasser une Luft
ONORM M 6616 {1994-03), Dok.Code. PV 7508
Messung von frelem Chlor (CI) und gebundenem Chlor {CI) In Wasser
EN IS0 7393-2 (2015-03), Dok.Coda: PV 7604
Messung der elekirischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888 {1993-09}, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN 150 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
Methodan und Ergebnisangaban zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6520 (2012-12), Dok.Code: PV 868%

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen hej 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut filr med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wihringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Br. Alexander Indra

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

3.)  Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
4.)  Enthahmestelle

5.)  Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Morm: ONORM EN ISO §222:1999, Dok.Code: PV 10643

6.)  Bestimmung von Coliformen und Escherichla coll In Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: GNORM EN IS0 9308-1:2017, Dok.Code: PV 10649

7.} Nechwels und Z&hlung von Enterokokken In Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: GNORM EN ISO 7859-2:2000, Dok.Code: PV 10639

8.)  Bestimmung von ausgewshiten Elementen (Fisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum} durch ICP-OES
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009-05, Dok,Code: 7498
Durchfhrendes Lator: Institut filr Hydroanalytik Linz, Linz
9.)  Bestimmung der Leitfahigkelt, des pH-Wertes, des Calciums und Magnestumgehzltes, der Siurekapazitit pH 4,3 {Carbonathiirte) und der Gesamthérte tm Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27858:1993-09, EN [SO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38408-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004
Durchfithrendes Lakor: Institut fiir Hydrcanalytik Ling, Linz
10.) Bestimmung der S&urekepazitit pH 4,3 und Berechnung von Hydrogencarbonat und Carbonathérte
Ext.Morm: DIN 38409-7:2005-12, Dok.Codle: 19004
Durchfilhrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
11,)  Bestimmung des gesamten organlschen Kohlensteffas (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ONORM EN 1484:2019-04, Dok.Cods: 7580
Durchfiihrendes Labor: Institut filr Hydroanalytik Linz, Linz
12, Bestmmung der geldsten Anionen Chlorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-Tonenchromatographie
Ext.Morm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
13,)  Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext,Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552
Durchfiihrendes Labor; Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
14,} Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik {CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok,Code: 7551
Durchfilhrendes Labor: Institut flir Hydrcanalytik Ling, Linz

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h. === Ende des Priifberichts -----
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Institut fiir med. Mikrobiclogie und Hygiene Wien
Wahringerstr, 25a, 1030 Wien AGI ',S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

GUTACHTEN

Aufgrund der erhdhten Anzahl koloniebildender Einheiten bej 37°C Bebritungstemperatur in der Probe 23157604-001
liegt eine Uberschreitung des Indikatorparameterwertes (20 KBE/ml) der Trinkwasserverordnung (BGBI. II Nr.
304/2001 idgF) vor.

Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind MaBnahmen erforderlich.

Das Wasser entspricht unter der Bedingung, dass die unten angeftthrten Empfehlungen durchgefiihrt werden, den
geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.,

Eine Kontrolluntersuchung ist filr den 20.12.2023 geplant.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil
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